Schwille - Elektronik TOUCH Liiftungen 100-600/610/650/660

Bedienungsanleitung fur Taupunkt Touch 600/610 sowie Universal Touch 650/660

Wir nehmen die Natur zu Hilfe und entfeuchten mit trockener AuBenluft auf sehr kostengulnstige Weise, als die bisher
bekannten, teuren SanierungsmaBnahmen, die meist ohne langfristigen Erfolg sind. Eine automatische Be- und Ent-
luftung bringt hier auf Dauer Abhilfe. Diese sollte als Querltftung ausgelegt werden mit mindestens zwei (in gréBeren
Kellern mehrere) Luftern mit groBer Luftleistung. Die passenden Lufter zu unseren Liftungsanlagen haben wir auch im
Sortiment.

Anschliusse 100-600/650

Die Sensoren werden mittels mitge-
liefertem Kabel an die RJ11 Buchsen
angeschlossen. Achten Sie hierbei
bitte auf die Belegung des Innen-
und AuBensensors.

Reset

. . . Spannungsausgéange
Die Liftklemmen dienen zum An- ‘ 2x2,5A/230V
schluss der Lufter. Versorgungs-

spannung 230V AC. Sicherung 5A.

Bitte bei Typ 100-610/660 100-610/660
beachten:

Beim erstmaligen/erneuten Einset-
zen einer Micro SD Karte/SDHC Kar-
te muss der RESET getatigt werden.
Der RESET Taster befindet sich links
im Schaltkasten.

S5A mt

Reset

L] Spannungsausgange
2x2,5A/230V
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Tastensperre

Um in die Programme und Einstellungen zu gelangen, drucken
Sie bitte den Lufter-Button (grun oder rot) cirka 5 Sekunden, bis
unten im Display zwei rote Felder mit Pfeil erscheinen. Nun ist
die Tastensperre deaktiviert und Sie gelangen in die Menuein-
stellungen. Die erste Seite zeigt die Programme 1 bis 3.

Programm 1: Luftertest

Testen der Lufter ohne Messung. An den Ausgangsklemmen
werden 230 Volt geschalten. Am Startbildschirm sind die roten
Tasten EIN und AUS ersichtlich (nur mit angeschlossenen Sen-
soren), um die Lufter manuell ein- und auszuschalten zum LUf-
tertest.

Programm 2: Avutomatisches StoBluften

(Entfeuchtungsprogramm)

Beginnen Sie die Entfeuchtung immer mit Prog 2. Zur Entfeuch-
tung von Kellern wird hier ein automatisches StoBluften durchge-
fuhrt. Die Kellerluft wird durch die Querluftung relativ schnell mit
trockener AuBenluft ausgetauscht, ohne dass sich die Wéande
abkuhlen. Danach stoppt die Steuerung (Hysterese < 1°C) und
wartet erneut auf die eingestellten Luftungsbedingungen. Die
Steuerung ist auch far Lafter mit Warmeruckgewinnung (WRG)
geeignet. Die Intervallprogramme zur Erhaltungsliftung
werden erst eingestellt, wenn die Entfeuchtung erfolgreich
durchgefiihrt wurde.

Programm 3 : Intervallliften

Die Luftungssteuerung lUftet, sofern die klimatischen Bedingun-
gen gegeben (Taupunkt auBen niedriger als innen, abhangig
der Taupunktdifferenz ) sind zu lhren gewlnschten Intervallein-
stellungen. Die Aktivzeit ist einstellbar zwischen 5 und 10 Minu-
ten. Die Passivzeit ist einstellbar zwischen 10 und 90 Minuten.
Beispiel: Werden 10 Minuten Pause eingestellt, so wird auf dem
Startbildschirm mittig Pause: 9 Minuten angezeigt. Die 10 Minu-
ten wird nun intern runtergezahlt. Nach Ablauf der 10 Minuten
wird bei optimalen Luftungsbedingungen (= Taupunktdifferenz
erreicht) gellftet.

Programm 4-6 (nur bei 650/660)

Weinkeller Werkseinstellungen: Taupunktdifferenz 5°C, Ziel rel.
Feuchte 65%, Ziel Temperatur 12 - 14°C

Trockenraum Werkseinstellungen: Taupunktdifferenz 5°C, ge-
wunschte rel. Feuchte 65%

Wintergarten Werkseinstellungen: Taupunktdifferenz  5°C,
20°C Innenraumtemperatur. Die relative Feuchte sowie Innen-
raumtemp. sind in den Einstellungen verdnderbar.

Einstellung 1: Taupunktdifferenz 3°C

Die Steuerung arbeitet nur nach der eingestellten Taupunktdif-
ferenz (absolute Feuchte, Werkseinstellung 3°C). Dies ist ein
Erfahrungswert, um die Entfeuchtung zu gewahrleisten. Sie kén-
nen aber die Differenz auch verandern von 1°C bis 10 °C Tp.
Ist die Differenz kleiner (z.B. gegen 2), wird sehr oft geluftet, je-
doch kaum entfeuchtet. Umgekehrt, erhéhen Sie die Taupunkt-
differenz gegen 9 °C wird mehr entfeuchtet, jedoch werden die
Ereignisse, dass die Bedingungen dazu passen, eher seltener.
Die Taupunktdifferenz kann auf der Seite Einstellungen zurlck-
gesetzt werden.
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Einstellung 2:

min. Innenraumtemperatur 8°C

Hierbei kann die Absenkung der Innenraumtemperatur
begrenzt werden, bei der die Liftung stoppt. Die Aus-
wahl erfolgt zwischen 5°C und 30°C in 1 Grad Schritten
(Werkseinstellung: 8°C). Um einen Keller effektiv zu ent-
feuchten, bendtigt man eine Temperaturdifferenz zwi-
schen innen und auBen.

Bei 5°C Temperaturdifferenz wird die Entfeuchtung ef-
fektiver und die Ereignisse haufen sich. Man muss im
Winter keine Angst haben, dass zu kalte Luft in den
Keller kommt und etwas Einfrieren kénnte (die minima-
le Innenraumtemperatur wird berucksichtigt). Ein gutes
MittelmaB ist die Werkseinstellung von 8°C. Wenn Sie
nun die Innenraumtemperatur héher setzen, werden die
Ereignisse schnell weniger, in denen eine effektive Ent-
feuchtung stattfinden kann.

Gerate-Information

In der Gerate-Information wird in den oberen zwei Zeilen
die Art des Anschlusses der Sensoren innen und auBen
angezeigt (bspw. per Kabel/Funk). Die dritte Zeile stellt
dar, ob die Werkseinstellungen verandert wurden (wenn
ja siehe Bild 2).

FunkauBensensor

Ist der Empfanger beim FunkauBensensor angesteckt,
so erkennt die Steuerung automatisch das Sensor-Funk-
system.

SD Karte (nur bei 610/660)

Die vierte Zeile zeigt, ob sich in der Steuerung eine SD
Karte befindet (nicht im Lieferumfang enthalten). Ist eine
Karte enthalten wird auch die Karten-Datengré3e ange-
zeigt sowie der aktuell bereits belegte Speicherplatz.

Uhr

Die Uhrzeit wird werksseitig bereits eingestellt. Sie kann
manuell verandert werden (stellt nicht automatisch auf
Sommer-/Winterzeit um). Hierzu auf die jeweiligen Felder
des Datum/Uhrzeit dricken (erscheinen rot). Bestatigen
mit OK oder Pfeiltasten.

Nachtabschaltung

Mittels der Nachtabschaltung kénnen Sie einstellen, in
welchem Zeitraum die LUftungsanlage nicht in Betrieb
sein soll, bspw von 23 Uhr bis 5 Uhr. Die Liiftung stoppt
wahrend dieser Zeit, es findet keine Entfeuchtung
statt. Ist die Nachtabschaltung aktiv, wird das Display
abgedunkelt.

Betriebszeit des Lufters
Der Betriebsstundenzahler summiert die gelUftete Zeit
der LUfter in Stunden/Minuten/Sekunden.

Einstellung 3 und 4: (nur bei 650/660)
Veranderung rel. Feuchte 45% &

max. Innentemperatur 25°C

Die in Programm 3 und 4 erwéhnten Einstellungen fur die
relative Luftfeuchtig als auch maximale Innenraumtempe-
ratur kénnen in diesen Einstellungen verandert werden.
Bitte beachten: Es handelt sich hierbei um die maximale
Innenraumtemperatur, bei der die Liftung stoppt.

Diese Einstellung ist notwendig und aktiv bei der Auswahl
Wintergartenliftung als auch Weinkeller Luftung. Bei der
Trockenraum Luftung wird die max. Innenraumtempera-
tur nicht berucksichtigt.

Fehlerspeicher

Der Fehlerspeicher zeigt an:
— Neustart nach Stérung
— Sensor unplausibel
— SD Karten Schreibfehler

Sollte die Steuerung nicht voll funktionsféhig sein, bit-
ten wir Sie beim telefonischen Support uns den Feh-
lerspeicher mitzuteilen. Dies Iasst auf etwaige Fehler
(Sensor/SD Karte ect.) schlieen.
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Datenspeicherung (nur bei 100-610/660)

Die Luftungssteuerungen Typ 100 - 610/660 ist ausgestat-
tet mit einer RTC (Real Time Clock) und speichert auf lhre
Micro SD (bis 2 GB) / micro SDHC (bis 32 GB) stundlich
alle Klimadaten auf. Dabei werden alle Werte (Taupunkt,
Temperatur, rel. Feuchte) innen und auBen aufgezeichnet,
sowie die Luftungsintervalle. Ebenso werden Sensoraus-

Bitte beachten: Bei Neustart sowie Wiedereinsetzen
der SD Karte muss ein RESET vorher ausgefiihrt wer-
den. Dabei werden die Werte auf der micro SD Karte
nicht geléscht. Der Reset Taster befindet sich ganz
links im Schaltkasten neben der Sicherung (schwarz).

falle in der Datei (CSV fur Excel auswertbar) gespeichert.

Wartung und Sicherheitshinweise

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
maoglich ist, muss das Gerat auBer Betrieb genommen und vom
Stromnetz getrennt werden. Die Installation darf nur von einer Elek-
trofachkraft durchgefihrt werden, die mit den damit verbundenen
Vorschriften vertraut ist. Die VDE Bestimmungen sind einzuhalten.

Gewdabhrleistung

(1) Die Gewahrleistungsfrist betragt zwei Jahre ab Auslieferung der
Ware an gewerbliche Kunden. (2) Sie sind verpflichtet, die Ware
unverziglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitats- und
Mengenabweichungen zu untersuchen und offensichtliche Mangel
binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware dem Verkaufer schriftlich
anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung.
Dies gilt auch fur spater festgestellte verdeckte Mangel ab Entde-
ckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rugepflicht ist die
Geltendmachung der Gewahrleistungsanspriche ausgeschlos-
sen. (3) Bei Mangeln leistet der Verkaufer nach seiner Wahl Ge-
wahr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlagt die
Mangelbeseitigung zweimal fehl, kdnnen Sie nach Ihrer Wahl Min-
derung verlangen oder vom Vertrag zurUcktreten. Im Falle der
Nachbesserung muss der Verk&ufer nicht die erhéhten Kosten tra-
gen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort
als den Erfullungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem
bestimmungsgemaBen Gebrauch der Ware entspricht.

Sollte trotz aller werksseitigen Prufung ein Defekt auftreten, bitten
wir Sie, das Gerat (frankiert) an uns einzusenden. Bei technischen
Ruckfragen wahlen Sie bitte: +49(0)89/904 868 — 0 oder Fax:
+49(0)89 /904 868 — 10.

Technische Daten

Betriebsspannung
Lufterstrom

Anschlussart

Touchscreen

Auflésung

Messbereich Temperatur
Genauigkeit

Messbereich Luftfeuchte
Genauigkeit

Messbereich Taupunkt
Genauigkeit

Fuhlerlange

Sonderlange

Abmessungen Wandgehause
Abmessungen Fuhlergehause
Arbeitstemperatur Steuerung
Arbeitstemperatur Fthler
Befestigungsart

Schutzart Steuerung
Schutzart Fuhler

230V / 50Hz / 2,5W
max. 5A, 230V
Liftklemmmen

5% Zoll

0.1 Grad

-26°C bis +76°C
+0,5%

5% bis 99%
+1,8%

-54°C bis +75°C
+1,8%

je 10m standard
max 50m (je Sensor)
165 x 155 x 70mm
65 x 92 x 59 cm
-20°C bis 50°C
-20°C bis 50°C
Wandmontage
IP51

IP51

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand April 2021

Schwille - Elektronik Produktions- u. Vertriebs GmbH | BenzstraBe 1a | 85551 Kirchheim
Telefon 089 904 868 0O | Fax 089 904 868 10 | www.taupunkt-lueftung.de | info@taupunkt-lueftung.de




